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G"_D" Les PGR en quelques chiffres

> 41 PGR sur 2018 (28 en 2017, soit une
Nombre de PGR par commun hausse de 30%) (
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> Délais d'arrivée du premier intervenant de
21 minutes en 2017 (20 minutes en 2017)

» Délais d'arréet du flux gazeux de 41
minutes en 2018 (contre 37 minutes sur
2017)

Types de PGR

® Dommages aux
ouvrages

m Fuite sur voie
publique
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bt Les IS en quelques chiffres
TOP 15 des villes » 1553 Interventions de sécurité en 2018
sur le Loiret
ST PRYVE ST MESMIN ® 20 > 99% des délais d'arrivée des salariés de
ST JEAN LE BLANC m 22 GRDF < 60 minutes

ST JEAN DE LA RUELLE mmm 60

Répartition des IS
ST JEAN DE BRAYE mmmm 91

SARAN mm 52 ‘ = Autre motif
ORLEANS 455 N

= Fuite ou
odeur de gaz

OLIVET mmm 79

= Incendie ou

MONTARGIS mmm 80 R
LA CHAPELLE ST.. mm 47
GIEN mm 44

FLEURY LES AUBRAIS mmmm 85 Constat des IS

CHECY m 23

CHATEAUNEUF SUR.. m 27 ‘ = [ncident ou accident constaté

CHALETTE SUR LOING mm 57

= Odeur due a un autre produit
que le gaz

= Pas d'incident constaté lors de
I'intervention

AMILLY mm 47
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Titre de la présentation

2 2

3



- ™~
G"D" Incidents saillants de 2018

Rappel de faits
Le 1¢" décembre, appel pour IS sur incendie en pavillon.

Lors de |'ouverture de la porte du garage par les pompiers, un dégagement
important de gaz s’est inflammé, provocant un fuite enflammée a 4 bar.

Un pompier a été blessé.

Fermeture de I"'OCG par le salarié d’'IS de GRDF, aucun impact sur le fuite
enflammée.

Décisions de fermeture des robinets réseaux (Impact 150 Clients).

- {/

Lieu de la fuite
enflammée
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G"D" Incidents saillants de 2018

Constat:

Le branchement MPB rentre en 4 bar
dans la maison pour ressortir au niveau
de coffret.

Lors de l'incendie, le raccord isolant a
fondu et provoqué une fuite enflammée

La fuite enflammée était en amont de
I'OCG

» REX a chaud réalisé en le SDIS et GRDF le 12
décembre sur place

» Action coté SDIS: ajouter cet exemple au
formation des pompiers

» Action coté GRDF: réalisation d'un fiche

probleme
DI validée par la MOA sur 2019

présentation
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G"D' Incidents saillants de 2018

27/02/2018 Suite a passage VSR,

ODG sur VP au 2 Rue des Tourelles.
Fraude sur branchement individuel, 1%
Gaz dans le logement

30/09/2018 au 117 Avenue pierre Mendes France a St Jean de Braye, fuite sur
écrou amont du poste client BnB
Pose d'une « bande » pour obturation de la fuite.

12/11/2018 place de |'Etape a Orléans pour ODG sur VP. Evacuation de 350
personnes de la mairie d'Orléans

Autre odeur que le GN.

Forte coordination entre le SDIS et GRDF
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G"D' Interface SDIS / GRDF

Points forts:
> Relation SDIS / GRDF

REX a chaud des incidents saillant
4 formations communes réalisées courant 2018 et 4 programmées en 2019

Visite du SDIS le 05/06 sur le site de GRDF place d’Arc

YV V VYV V

Action sur la sécurité routiere animée par le SDIS vis-a-vis des équipes de GRDF

Axes d'améliorations:
» REX automatique apres chaque PGR

Autres points:
» Intervention prison de Saran: « Exposition visuelle blessé grave et/ou cadavre » des salariés de
GRDF
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